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G L O S S A I R E
AFNOR : Créée en 1926, AFNOR est une associa-
tion régie par la loi de 1901, composée de près 
de 2 500 entreprises adhérentes. Sa mission est 
d'animer et de coordonner le processus d'élabora-
tion des normes et de promouvoir leur application. 
 
ANSES :  Créée le 1er juillet 2010, l'Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environ-
nement et du travail (Anses), instance scientifique 
indépendante, exerce des missions d'évaluation des 
risques, de référence et de recherche dans les do-
maines de la santé humaine, animale et végétale. 
 
Biocide : Un biocide est un produit destiné à dé-
truire, repousser ou rendre inoffensifs les orga-
nismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les com-
battre, par une action chimique ou biologique. Bien 
que ciblant les organismes nuisibles, les biocides sont 
par définition des produits actifs susceptibles d’avoir 
des effets sur l’homme, l’animal ou l’environnement. 
 
CARSAT : La CARSAT est la Caisse d'Assurance 
Retraite et de Santé Au Travail. Elle remplace la 
CRAM depuis de 1er Janvier 2010 (sauf pour l'Ile 
de France et la région Alsace Moselle qui reste gé-
rée par la CRAM). C'est un organisme de droit privé 
de la sécurité sociale ayant une mission de service 
public. La Carsat est l'organisme de référence en 
matière de prévention des risques professionnels 
 
Catalyseur : Élément qui provoque une réaction 
chimique par sa seule présence ou par son inter-
vention. Ici on parle des éléments du purificateur. 
 
Charge virale : La charge virale est le nombre 
de copies d'un virus dans un volume donné. 
 
CMR : Cancérogène, mutagène et reprotoxique 
(toxique pour la reproduction), une catégorie 
de produits chimiques dangereux, en particu-
lier dans la réglementation européenne REACH. 
 

Dégradation : Réaction s’accompagnant de la cou-
pure d’une molécule en deux ou plusieurs fragments. 
 
HEPA :  Un filtre HEPA est un filtre à air à haute efficacité 
(acronyme de l'anglais high-efficiency particulate air) 
 
INRS : L’Institut national de recherche et de sécu-
rité.  La principale ambition de l'INRS est de déve-
lopper et de promouvoir une culture de prévention 
des accidents du travail et des maladies profession-
nelles. Une mission qui s'articule autour de 3 axes 
majeurs : identifier, analyser, diffuser et promouvoir. 
 
Oxydant : Un oxydant est un corps simple, un compo-
sé ou un ion qui reçoit au moins un électron d'une autre 
espèce chimique lors d'une réaction d'oxydoréduction 
 
Oxydoréduction : Une réaction d'oxydoré-
duction est une réaction chimique au cours 
de laquelle se produit un transfert d'électrons. 
 
Ozonation : Action de traitement à l’ozone. 
 
Photocatalyse : Technique d'oxydation fon-
dée sur l'absorption de lumière, solaire ou ul-
traviolette, par un catalyseur semi-conducteur. 
 
SARS COV 2 : Le Sars-CoV-2 est le nom offi-
ciel du nouveau coronavirus identifié le 9 janvier 
2020 dans la ville de Wuhan, chef-lieu de la pro-
vince du Hubei en Chine. Aussi appelé COVID-19. 
 
Sous-produits de dégradation :  Une substance 
ou une molécule d’un processus de transformation 
dont le but premier n’est pas la production de cette 
substance.
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Depuis plusieurs mois le gouvernement, 
la CARSAT et l’INRS font des parutions / 
interventions de mise en garde sur certaines 
technologies de purification d’air, notamment 
la Photocatalyse et l’Ozonation, 2 technologies 
maîtrisées et exploitées par IDR Groupe depuis 
plusieurs années.

Ces publications nécessitent des précisions sur 
de multiples points et raccourcis pouvant appor-
ter la confusion et disqualifier des technologies 
ayant pourtant prouvé leur efficacité à de nom-
breuses reprises et depuis des années. 

La plupart de ces publications ne s’appuient sur 
aucune donnée tangible ni de preuve scienti-
fique et se limitent à des mises en garde. La gra-
vité de la pandémie actuelle impose un travail de 
recherche et de sélection rigoureux vis-à-vis des 
solutions potentielles.

L’unique document référence régulièrement 
cité est une étude de l’ANSES de Septembre 
2017 intitulée : « Identification et analyse des dif-
férentes techniques d’épuration d’air intérieur 
émergentes. » que nous analyserons dans ce 
document.

IDR GROUPE a toujours été un leader dans la 
Recherche et le Développement de la photo-
catalyse, nous avons testé nos technologies à 
de multiples reprises et nos produits, en place 
depuis plusieurs années dans des secteurs exi-
geants tels que la santé ou l’agro-alimentaire, 
nous permettent d’affirmer que nos technolo-
gies fonctionnent efficacement.

P R É A M B U L E

Par ce document nous souhaitons 
rassurer nos utilisateurs sur les 
produits de photocatalyse OXYMORE 
et d’ozone RETRO en apportant des 
éléments concrets et cruciaux pour 
la bonne compréhension de ces 
différentes affirmations.

Pour le prouver, nous avons des résultats de 
tests (protocole AFNOR) qui démontrent l’ef-
ficacité et l’innocuité de nos appareils OXY-
MORE.

La  photocatalyse  fait partie des rares technolo-
gies qui permettent la réelle destruction des pol-
luants présents dans l’air en présence humaine. 
Elle permet l’oxydoréduction de ces polluants, 
donc la destruction, ce qui n’est pas le cas d’un 
filtre HEPA qui se contente de stocker les pol-
luants. Il  y  a  une  norme Européenne (NF EN 
16846-1) qui permet de mesurer l’efficacité des 
dispositifs photocatalytiques servant à l’élimina-
tion, en mode actif, des COV et des odeurs dans 
l’air intérieur. Cette norme remplace la XP B44-
013 qui était la norme expérimentale.

Donc si l’appareil est conforme à la norme il 
est efficace sur les COV.

Différents groupes de travail se sont formés pour 
agir conjointement auprès du gouvernement et 
de l’INRS afin de faire valoir les performances et 
résultats de la photocatalyse qui ne sont plus à 
prouver.
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1 . O Z O N E

© GENERATEUR D’OZONE RETRO ORKAAN - IDR GROUPE
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CARSAT

La CARSAT a souhaité alerter le monde professionnel 
sur les risques liés à l’utilisation de procédés de désin-
fection à l’ozone. 

En effet celle-ci a constaté des anomalies potentiellement 
graves dans l’utilisation de ce genre de produits. 

Résumé des alertes :

 🔶 Dangerosité de l’ozone à forte concentration 

 🔶 Nécessité d’une démarche de prévention et d’un 
contrôle de l’utilisation (fuites, contacts humains) 

 🔶 Pas d’efficacité prouvée sur le SARS COV 2

A .  M I S E  E N  G A R D E 
S U R  L ’ U T I L I S A T I O N  D E  L ’ O Z O N E

1 .  OZONE
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1 .  OZONE

INRS

La désinfection des surfaces par l’ozone gazeux est-elle sans 
risque ?

Quant à l’utilisation de l’ozone gazeux en tant que biocide pour la désin-
fection de surfaces, si plusieurs études présentent de bons résultats 
sur diverses bactéries, moisissures et levures, la recherche bibliogra-
phique n’a pas permis de trouver d’études sur des virus « enveloppés 
» comme le SARS-CoV-2.

Actuellement, en France, des sociétés proposent le recours à des géné-
rateurs d’ozone pour la désodorisation, voire la désinfection des locaux. 
D’après la documentation mise à disposition par ces sociétés, les équipe-
ments proposés génèrent des concentrations en ozone jusqu’à plus de 
100 fois supérieures à la VLEP journalière. 

 🔶 Dans ces conditions, le protocole de traitement des locaux 
par l’ozone gazeux doit permettre de garantir l’absence de 
personnes ainsi que l’absence de fuites de gaz vers les locaux 
adjacents.  

 🔶 De plus, une phase d’assainissement de l’air, avec surveillance 
de la concentration résiduelle en ozone, doit être prévue à l’is-
sue du traitement avant d’autoriser à nouveau l’entrée dans les 
locaux.

Au regard des risques encourus par l’utilisation de l’ozone gazeux et des 
incertitudes qui semblent exister sur son efficacité vis-à-vis du SARS-
CoV-2, l’application de la démarche de prévention des risques chimiques 
impose de chercher à substituer ce procédé par un autre moins dange-
reux, en s’assurant qu’il remplit l’objectif initial d’élimination du virus.

1 .  OZONE
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B .  P O S I T I O N  I D R  S U R  L ’ O Z O N E

Un protocole de décontamination strict hors 
présence humaine. 

IDR Groupe a toujours considéré la décontami-
nation à l’Ozone comme un traitement choc à 
réaliser hors présence humaine ou animale 
et nécessitant la mise en place de précautions 
avant et après son utilisation.

Pour une décontamination efficace de l’air et 
des surfaces, les produits Retro produisent de 
fortes concentrations d’ozone, c’est pour cela 
que nous n’effectuons jamais un traitement en 
présence humaine et que nos matériels sont 
équipés de minuteurs pour adapter l’intensi-
té et la durée de diffusion au volume. De plus 
ils sont fournis avec un accroche-porte permet-
tant de signaler un traitement et d’empêcher un 
contact accidentel avec l’ozone.

Il y a des étiquettes de programmation et de 
prévention sur chacun de nos produits. IDR 
Groupe souhaite rappeler qu’il est nécessaire 
de bien respecter les temps de traitement et 
de dégradation de l’ozone avant de réhabiliter 
l’espace décontaminé.

L’Ozone et les Coronavirus.

En termes d’efficacité sur les virus et le Covid-19, 
plusieurs études affirment et prouvent l’efficaci-
té de l’ozone. L’ozone étant un oxydant puissant, 
il inactive la plupart des bactéries et virus pré-
sents dans l’eau, sur les surfaces et dans l’air.

Il a été prouvé que l’ozone tue les coronavirus 
responsables du SARS et qu’il a des effets inac-
tivants sur les protéines responsables de sa 
transmission. 

En effet, l’université Médicale de Nara au Ja-
pon a publié une étude en Mai 2020 confir-
mant l’inactivation du SARS-CoV-2 par l’Ozone. 

Enfin, la structure du nouveau SARS COV 2 étant 
quasiment identique à celle des autres corona-
virus, nous pouvons affirmer que l’ozone a un 
effet inactivant constaté scientifiquement sur le 
COVID-19 SARS-COV-2.

L’ozone un puissant traitement utilisé dans 
la santé depuis plus de 50  ans.

Les propriétés virucides et bactéricides de 
l’ozone sur la santé sont reconnues depuis la 
première guerre mondiale, lorsque l’ozone a été 
appliqué pour désinfecter les plaies et les brû-
lures au gaz moutarde (Viebahn-Hänsler 2007). 

Lorsqu’il est appliqué de manière appropriée, 
l’ozone est efficace pour traiter une multitude 
de maladies, notamment les plaies, les ulcères, 
les troubles circulatoires, les maladies virales, 
et même les cancers (Bocci 2002; Elvis et Ekta 
2011; Rowen 2019).

L’Ozone est aussi dangereux qu’efficace, 
c’est pourquoi IDR Groupe est en accord 
avec les 2 premières recommandations de 
la CARSAT qui rappellent la dangerosité de 
l’ozone en grande concentration et les pré-
cautions à prendre lors d’un traitement.

1 .  OZONE
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1 .  OZONE

S O U R C E S

L’ozone a également été utilisé avec succès pour 
traiter plusieurs souches virales telles qu’Ebola, 
influenza, H5N2 SARS, ou encore les hépatites 
B et C. À forte concentration il a été constaté 
que l’ozone détruit la capside ou la coquille pro-
téique extérieure des virus par oxydation.

L’ozone, un agent de décontamination qui 
rivalise avec les solutions chimiques. 

L’ozone a 2 avantages majeurs : d’une part son 
profil non sélectif et pan-virucide, et d’autre 
part sa forme gazeuse avec sa capacité à 
désinfecter les espaces et surfaces les plus 
inaccessibles.

De plus, l’ozone a l’avantage distinct de se re-
transformer en oxygène, tandis que les désin-
fectants à base de liquide sont susceptibles d’en-
dommager les surfaces sur lesquelles ils sont 
appliqués et de laisser des résidus toxiques. Ce-
pendant, la décontamination environnementale 
par l’ozone doit respecter des protocoles stricts 
pour garantir que l’ozone ambiant, dans le pro-
cessus de stérilisation de l’environnement cible, 
ait le temps de revenir à son parent stable, l’oxy-
gène, sans infliger de toxicité au personnel.

De manière prévisible, des désinfectants tels 
que l’eau de Javel, le phénol et le formaldéhyde 
se sont révélés efficaces pour désactiver le virus 
du SARS ; les détergents, cependant, étaient 
moins efficaces. Les agents liquides caustiques 
ont l’inconvénient de ne pas réussir à déconta-
miner les équipements médicaux complexes et 
le milieu hospitalier des patients atteints de co-
ronavirus.

Press release of Nara Medical University Announces World’s 
First Result of Research on SARS-CoV-2 and Ozone with MBT 
Consortium Association: Confirms Inactivation of SARS-CoV-2 by 
Ozone Gas - Clarifies the Conditions for Inactivating SARS-CoV-2 
by Ozone Gas. NARA, JAPAN May 14th, 2020

Chedly Tizaoui (2020): Ozone: A Potential Oxidant for COVID-19 
Virus (SARSCoV-2), Ozone: Science & Engineering, 
DOI: 10.1080/01919512.2020.1795614

James B. Hudson, Manju Sharma & Selvarani Vimalanathan 
(2009) Development of a Practical Method for Using Ozone Gas 
as a Virus Decontaminating Agent, Ozone: Science & Enginee-
ring, 31:3, 216-223, DOI: 10.1080/01919510902747969

Elford, W., & Van den Ende, J. (1942). An investigation of the me-
rits of ozone as an aerial disinfectant. Journal of Hygiene, 42(3), 
240-265. DOI :10.1017/S0022172400035464

Elvis AM, Ekta JS. Ozone therapy: A clinical review. J Nat Sc Biol 
Med 2011; 2:66-70. DOI: 10.4103/0976-9668.82319

Ozone Disinfection of SARS-Contaminated Areas: Kenneth K. K. 
LAM, B.Sc. (Hons), M. Phil.

MERS, SARS, and emerging Coronaviruses: theoretical conside-
rations and a proposal for critical care parenteral oxygen/ozone 
therapy © May 2013, revised 2014, by Gérard V. Sunnen, M.D. 

Conclusion

Toutes les études citées en source 
recommandent l’usage de l’ozone comme 
méthode de désinfection face aux virus. Elles 
confirment également l’efficacité de l’ozone 
pour inactiver les virus et notamment les 
SARS.

IDR Groupe considère toujours l’Ozone 
comme la solution de décontamination 
la plus efficace face à un virus tel que le 
covid-19 et recommande son usage régulier 
(hors présence humaine) dans les espaces 
accueillant du public afin de limiter la 
transmission.

1 .  OZONE
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2 . P H O T O C A T A L Y S E

© MEDIA PHOTOCATALYTIQUE OXYMORE ULTIMATE - IDR GROUPE
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INRS

Il est fortement déconseillé de choisir des appareils utili-
sant un traitement physico-chimique de l’air :

 🔶 Catalyse, 
 🔶 Photocatalyse, 
 🔶 Plasma, 
 🔶 Ozonation, 
 🔶 Charbons actifs… 

Non seulement leur efficacité vis-à-vis des virus n’est pas 
prouvée mais suite à une dégradation de polluants parfois 
incomplète, ils peuvent impacter négativement la qualité 
de l’air intérieur par la formation de composés potentiel-
lement dangereux pour la santé, y compris des agents 
chimiques CMR.

A .  M I S E  E N  G A R D E 
C O N T R E  C E R T A I N S  A P P A R E I L S 
D E  T R A I T E M E N T  D E  L ’ A I R

2 .  PHOTOCATALYSE



L I V R E  B L A N C  -  L E S  T E C H N O L O G I E S  D E  P U R I F I C A T I O N  D E  L ’ A I R  F A C E  A U  C O V I D  1 9

12

B .  A N S E S  : 
R A P P O R T  D ’ E X P E R T I S E  S U R 
L E S  D I F F E R E N T E S  T E C H N I Q U E S 
D ’ E P U R A T I O N  D ’ A I R  I N T E R I E U R

Outre les recommandations formulées par 
son CES, l’Anses identifie un point de vigi-
lance particulier sur la photocatalyse :

« La question de l’émission de nanoparticules 
par certains dispositifs d’épuration de l’air, no-
tamment ceux utilisant la photocatalyse, s’est 
posée à plusieurs reprises lors de l’instruction 
de ces travaux. Deux études publiées dans la 
littérature scientifique ont recherché des na-
noparticules dans l’air sans cependant en 
identifier. »

« Le vieillissement de l’appareil est un paramètre 
à prendre en compte dans les essais d’efficacité, 
car celle-ci peut être réduite par l’encrassement 
ou l’empoisonnement du catalyseur. » 
 
Résumé de la revue de littérature scienti-
fique de l’ANSES sur la photocatalyse :

« Objet d’un intérêt croissant depuis quelques 
années, la photocatalyse est très souvent consi-
dérée comme une technique universelle, simple, 
« non polluante » et extrêmement efficace. Elle 
présente de nombreux avantages dont celui 
d’opérer à température ambiante et à pression 
atmosphérique. Si les conditions opératoires 
optimales sont réunies, les produits issus de 
la minéralisation complète des polluants à 
dégrader, sont l’eau, le dioxyde de carbone, 
l’azote et d’autres espèces minéralisées qui ne 

nécessitent, a priori, pas de traitements ulté-
rieurs. »

« La photocatalyse a montré ses capacités oxy-
dantes sur un large panel de composés tels 
que les colorants (Li et al. 2006, Wang, Silva, et 
Faria 2007), les pesticides (Herrmann et Guillard 
2000), les polluants organiques des eaux usées 
(Hamill, Weatherley, et Hardacre 2001, Boussel-
mi et al. 2000), les substances chlorées (Alberici 
et al. 1998, Gérardin et al. 2013) et bien d’autres 
COV (Cloteaux et al. 2014, Zuo et al. 2006, Kim 
et al. 2002) (Figure 17). Elle est en outre, de plus 
en plus utilisée à des fins de désinfection, tou-
chant différents microorganismes que ce soit 
des bactéries, des champignons ou même des 
virus (Faure et al. 2011). »

« Cette vision, idéaliste voire utopique, est fré-
quemment employée pour présenter cette tech-
nique. Toujours est-il que les conditions op-
timales menant à la minéralisation complète 
des polluants sont rarement rassemblées et 
que des sous-produits de dégradation, parfois 
plus toxiques que les polluants à éliminer ini-
tialement, sont alors formés. Par conséquent, 
la question de l’innocuité de la photocatalyse 
reste complète à ce jour et demande une meil-
leure prise en compte du problème par la com-
munauté scientifique. »

2 .  PHOTOCATALYSE
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« Concernant l’efficacité sur les contaminants 
chimiques, parmi les neuf épurateurs testés 
par Costarramone et al. (2015) suivant la norme 
XP B44-013, six d’entre eux dégradent effica-
cement l’acétone, le N-heptane, le toluène et 
l’acétaldéhyde dans une enceinte confinée, 
avec une minéralisation de plus de 99 %, 5 
heures après la mise en fonctionnement de 
l’épurateur. Si l’augmentation du débit favo-
rise les multiples passages des polluants sur la 
surface catalytique, et donc leur dégradation, la 
conception de l’épurateur et son matériau ca-
talytique sont des paramètres qui sont déter-
minants pour l’efficacité du système. »

« Dans une autre étude, Costarramone et al. 
(2016) montrent une bonne corrélation entre 
les résultats suivant la norme XP B44-013 et des 
essais conduits sur deux épurateurs en condi-
tions « réelles » dans des pièces meublées (mais 
non habitées), pour les COV les plus lourds qui 
sont rapidement dégradés. »

« Enfin, Zhang et Gamage (2010) ont identi-
fié dans leur revue sur les applications de la 
désinfection photocatalytique des études qui 
montrent une réduction de la propagation du 
SRAS dans des avions suite à l’épidémie de 
2003, ainsi que la capacité de prototype à inac-
tiver le virus de la grippe aviaire A/H5N2. »

RECOMMANDATIONS ANSES

L’ANSES recommande les matériels respec-
tant la norme XP B44-013 : 

« Ces normes représentent un réel progrès car 
elles proposent des protocoles d’essais nor-
malisés qui permettent de comparer les per-
formances des différents dispositifs entre eux. 

Elles permettent d’évaluer l’efficacité des dis-
positifs mais également l’émission de certains 
produits secondaires. »

L’ANSES recommande l’évaluation des diffé-
rents dispositifs d’épuration de l’air :

« Indépendamment de l’efficacité théorique 
d’une technologie donnée, ce sont les condi-
tions effectives de sa mise en œuvre qui 
déterminent l’efficacité. Dans ce contexte, afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs, le CES 
recommande la mise en place d’une certifica-
tion de chaque dispositif qui revendique une 
épuration de l’air intérieur. 

Les essais devront considérer :

 🔶 L’efficacité du dispositif à réduire le ou 
les polluant(s) visé(s), 

 🔶 Les émissions de polluants liées au fonc-
tionnement du dispositif, 

 🔶 Les émissions de sous-produits, issus de 
la dégradation incomplète de polluants, 

 🔶 Les réactions des émissions du dispositif 
avec des polluants présents dans l’envi-
ronnement intérieur, 

 🔶 Les effets du vieillissement du dispositif 
sur l’efficacité et l’émission de polluants 
et de sous-produits de dégradation. 

Enfin, les essais devront être conduits dans les 
conditions les plus proches possibles de condi-
tions d’utilisation du produit, dans différents 
environnements cibles. »

2 .  PHOTOCATALYSE
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C .  P O S I T I O N  I D R
S U R  L A  P H O T O C A T A L Y S E

La photocatalyse est une réduction totale des polluants chimiques, 
organiques, bactéricides et virucides. 

Cette technologie, maîtrisée par IDR Groupe : 

 🔶 ne génère pas de sous-produits de dégradation 
 🔶 ne génère pas d’ozone.

Cela est démontré par le rapport d’essai de l’UT2A de PAU et plus 
généralement par les publications du CNRS STRASBOURG (J. LE-
DOUX), du CNRS LYON (Bruno LINA), de L’ANSES et de plusieurs 
autres études internationales notamment Japonaises.

L’INRS affirme que les procédés de photocatalyse sont inef-
ficaces sur les virus et qu’ils sont potentiellement contrepro-
ductifs voire plus dangereux.

Cette conclusion est discutable et contredite par plusieurs 
études scientifiques concluantes sur l’élimination et l’inacti-
vation de certaines souches de virus dont certaines sont ci-
tées dans le rapport de l’ANSES. 

En revanche, il est vrai qu’aucune étude n’a encore pu être réali-
sée sur la souche Covid-19 spécifiquement.

2 .  PHOTOCATALYSE
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Cette étude respectant le protocole 
établi par l’AFNOR confirme donc l’ef-
ficacité et l’innocuité des purificateurs 
OXYMORE.

IDR Groupe et sa gamme Oxymore 
ne sont donc pas concernés par ces 
mises en garde sur la formation de 
sous-produits de dégradation.

L’analyse de l’UT2A de PAU montre l’effica-
cité de nos purificateurs par photocatalyse 
OXYMORE 

En 2016, nous avons collaboré avec l’Universi-
té de Pau afin d’évaluer les performances de 
nos purificateurs Oxymore pour l’élimination 
des COV. 

Leur efficacité a été vérifiée selon la norme 
AFNOR XP-B44-013 : « Photocatalyse – Méthode 
d’essais et d’analyses pour la mesure d’efficacité 
de systèmes photocatalytiques pour l’élimina-
tion des composés organiques volatils (COV) et 
odeurs dans l’air intérieur en recirculation »

Les tests, effectués en chambre étanche, ont 
été réalisés avec nos purificateurs FUJI et YEL-
LOWSTONE. L’étude a confronté les épurateurs 
à différents types de COV, représentatifs des 
grandes familles de polluants dans lair. Mais 
aussi sans COV pour vérifier que les systèmes 
ne rejetaient pas de polluants. Suite à cette ana-
lyse, il a été démontré que les deux machines 
ont une activité Photocatalytique significative.

Résultat des 3 phases de test :

 🔶 TEST SANS COV : aucun des deux  
purificateurs n’émet de polluants 

 🔶 TEST AVEC 4 COV : minéralisation  
complète et élimination des COV à 99%  
en 2 à 6 heures 

 🔶 TEST AVEC 5 COV : aucune formation de 
sous-produit intermédiaire et élimination 
de 95% des COV en 3 heures

Fig. 14 : Suivi des COV pour le test 3 (250 ppbv) avec Fuji

Fig. 29 : Suivi des COV pour le test 3 (250 ppbv) avec Yellostone
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S O U R C E S
UT2A. Rapport d’essai : Évaluation des performances de deux épurateurs d’air Photocatalytiques selon la norme AFNOR XP 
B44-013. (2016)

Liou, JW., Chang, HH. Bactericidal Effects and Mechanisms of Visible Light-Responsive Titanium Dioxide Photocatalysts on 
Pathogenic Bacteria. Arch. Immunol. Ther. Exp. 60, 267–275 (2012). DOI : 10.1007/s00005-012-0178-x

CNRS LYON. Tests d’efficacité de la photocatalyse sur l’épuration d’un air contaminé par un virus influenza aviaire A/H5N2 
(2006)

CNRS Marc J Ledoux. La Photocatalyse pour dépolluer l’air intérieur. La chimie et l’habitat, EDP Sciences. (2011)

ANSES : Identification et analyse des différentes techniques d’épuration d’air intérieur émergentes. (2017)

Conclusion

La photocatalyse est une technologie de destruction des éléments organiques volatiles non sé-
lective aussi bien en termes de taille que de type de particules. Son objectif principal est de ré-
duire la charge virale de l’air, c’est-à-dire le niveau global de particules dans l’air. 

Les virus se déplacent grâce aux miasmes microbiens et ont besoin d’un hôte vivant pour perdu-
rer et se disperser. En éliminant leurs véhicules nous limitons obligatoirement leur capacité de 
dispersion et de contamination.
 
IDR Groupe maintient donc sa position et considère toujours la technologie de photoca-
talyse OXYMORE comme la meilleure solution pour lutter contre un virus et purifier l’air 
en continu. IDR recommande donc un assainissement de l’air actif et permanent en pré-
sence humaine dans tous les lieux recevant du public.

Concernant l’efficacité et le vieillissement du media photocatalytique

IDR Groupe rappelle qu’afin de préserver la chambre de purification, tous ses produits sont équi-
pés d’un préfiltre F7 pour capter les poussières et minéraux pouvant encrasser le media. 
De plus, IDR Groupe a allongé la garantie à 3 ans pour tous ses produits OXYMORE.

Enfin, IDR Groupe fait partie du groupe d’experts de la commission AFNOR B44A travaillant ac-
tuellement à l’établissement du protocole mesurant l’efficacité des épurateurs d’air autonomes 
sur les micro-organismes et notamment les virus. Nos produits OXYMORE vont servir aux dif-
férentes expérimentations.
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3 . F I L T R A T I O N  H E P A

© FILTRE HEPA - IDR GROUPE
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INRS

Seuls les dispositifs équipés de filtres HEPA de classe 
minimale H13 selon la norme EN 1822-1 et installés de 
manière parfaitement étanche permettent d’arrêter 
efficacement les aérosols susceptibles de véhiculer le 
virus, à condition d’un entretien régulier suivant les pré-
conisations du fournisseur.

Il est également nécessaire de s’assurer que ces purifica-
teurs d’air intérieur sont adaptés au volume des locaux 
dans lesquels ils sont disposés et qu’ils n’entrainent pas 
des vitesses trop élevées pour limiter la dispersion des 
gouttelettes.

A .  M I S E  E N  G A R D E  S U R 
L E  T R A I T E M E N T  D ’ A I R 
P A R  F I L T R A T I O N

3 .  FILTRATION HEPA
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ANSES

Waring, Siegel, et Corsi ont conduit une étude sur l’élimi-
nation et la génération de polluants lors de l’utilisation de 
cinq épurateurs d’air : 

 🔶 deux épurateurs HEPA (filtration mécanique),
 🔶 un épurateur à filtre électrostatique 
 🔶 deux générateurs d’ions.

L’efficacité en sortie d’appareil a également été mesurée. 

Les épurateurs HEPA et le filtre électrostatique ont une 
efficacité inférieure à 60 % pour les particules de moins 
de 200 nm de diamètre ; elle augmente légèrement pour 
les particules de plus grande taille. 

A noter, que l’efficacité mesurée est bien celle de l’épu-
rateur et pas du filtre. Dans le cadre du filtre HEPA, l’effi-
cacité du filtre est au minimum de 99,97 %, la différence 
entre l’efficacité du filtre et de l’épurateur vient proba-
blement de la conception de l’appareil avec des dériva-
tions de l’air autour du filtre.

3 .  FILTRATION HEPA
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B .  P O S I T I O N  I D R
S U R  L A  F I L T R A T I O N

La filtration est la technologie référence de traitement de l’air en 
temps normal. 

La problématique d’un virus comme la Covid-19 est sa très petite 
taille lui permettant de traverser la plupart des systèmes de filtra-
tion actuels.

En effet la taille physique du SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19 
a été annoncée comme mesurant approximativement de 60 à 140 
nm, et comme étant de forme elliptique avec de nombreuses varia-
tions.

Le virus ne peut donc pas être arrêté en totalité par un filtre, même 
HEPA, qui a un niveau de filtration de 100 nanomètres.

Les limites de la FILTRATION vis-à-vis d’un virus :

 🔶 Capture au lieu d’éliminer 

 🔶 Capture une quantité limitée de polluants avant saturation 

 🔶 Quid du relargage si les filtres sont saturés 

 🔶 La finesse de tissage détermine la taille des particules filtrables. 
Les filtres sont limités par leur finesse de tissage et ne captent 
pas les particules en dessous de 100 nanomètres

3 .  FILTRATION HEPA
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Comment recycler des filtres chargés de 
contaminants ?

Avec la filtration se pose le problème de recy-
clage des filtres chargés.

Qui les change ou est habilité à le faire ? 

C’est toute la chaîne de recyclage ou destruction 
des filtres qui est concernée par ce problème 
qui nécessite une prise en charge particulière.

Le Filtre a besoin d’un support-produit per-
formant et d’une installation parfaitement 
étanche.

L’INRS recommande l’utilisation de filtres HEPA 
de classe 13 installés de manière parfaitement 
étanche pour un traitement efficace contre le 
virus. Nous sommes en accord avec cette re-
commandation.

Cependant IDR Groupe souhaite préciser que 
toutes les technologies présentent des limites 
d’utilisation et elles ne fonctionnent correcte-
ment que lorsqu’elles sont convenablement 
mises en œuvre. Si ce n’est pas le cas, des pro-
blèmes d’efficacité apparaissent comme cela est 
constaté dans l’étude de de Waring, Siegel et 
Corsi.

IDR Groupe a donc développé un purificateur 
OXYMORE MONT BLANC ayant la possibilité 
d’intégrer des Filtres HEPA 13 ou une filtration 
Oxymore par photocatalyse afin de répondre 
à tous les besoins. Ce purificateur garantit un 
niveau de filtration et d’étanchéité optimal que 
ce soit en filtration ou en purification. Il permet 
également une mise à niveau de la filtration à la 
photocatalyse très facilement.

S O U R C E S

Ultrafine particle removal and generation by portable air clea-
ners, Waring, Siegel, et Corsi (2008) 

Conclusion

IDR Groupe confirme que les seuls filtres 
capables de capter en partie le SARS-CoV-2 
sont les filtres HEPA 13 et suivants. 

Cependant, les limites connues de la 
filtration face à de très fines particules 
comme un virus nous amènent à favoriser 
la photocatalyse dans nos préconisations.
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IDR Groupe est une société française spécia-
liste de la qualité de l’air, aussi bien dans la 
diffusion de produits actifs pour désodoriser 
ou parfumer, que dans l’analyse et la purifi-
cation totale de l’air. 

Tous les produits sont imaginés et fabriqués 
en France depuis plus de 10 ans pour toutes et 
tous. IDR Groupe revendique avec force une fa-
brication 100% française et régionale, face à des 
acteurs low-cost peu soucieux de l’impact éco-
logique et de la durée de vie de leurs produits.

IDR GROUPE

www.idrgroupe.com

+33 9 70 70 09 01
contact@idrgroupe.com

15 Bis rue de l’industrie
01150 Lagnieu - France

À  P R O P O S  D E 
I D R  G R O U P E
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